
水道水源PFOS及びPFOA濃度経年結果 単位ng/L

番号 浄水場 水源
令和6年
7月・10月

令和7年
7月～9月

令和8年
7月～9月

備考

1 第1水源 ‐ ‐ 8
2 第2水源 5未満 9 14
3 第3水源 ‐ 5未満 9
4 第4水源 26 15 16
5 第1水源 ‐ ‐ 19
6 第2水源 ‐ ‐ ‐ 運用停止中・採水不能
7 第3水源 ‐ ‐ 16
8 第4水源 ‐ ‐ 14
9 第5水源 ‐ ‐ 9
10 第6水源 5 23 22
11 第7水源 ‐ 20 21
12 第8水源 5未満 22 18
13 第1水源 5未満 5未満 5未満
14 第2水源 ‐ ‐ 5未満
15 第3水源 ‐ ‐ 5未満
16 第4水源 5未満 8 8
17 第5水源 ‐ 15 12
18 第1水源 ‐ ‐ 27
19 第2水源 5未満 5未満 5未満
20 第3水源 ‐ ‐ ‐ 運用停止中・採水不能
21 第4水源 5未満 5未満 7
22 第5水源 ‐ 5未満 6
23 第1水源 ‐ ‐ ‐ 運用停止中・採水不能
24 第2水源 ‐ ‐ 10
25 第3水源 ‐ ‐ 18
26 第4水源 ‐ 5未満 9
27 第5水源 5未満 12 16
28 第6水源 5未満 10 18
29 第1水源 ‐ ‐ 7
30 第2水源 ‐ ‐ 11
31 第3水源 ‐ ‐ 5未満
32 第4水源 ‐ 7 8
33 第5水源 ‐ ‐ 8
34 第6水源 ‐ ‐ 5未満
35 第7水源 ‐ ‐ 11
36 第8水源 ‐ ‐ 5未満
37 第9水源 5未満 5未満 11
38 第10水源 5未満 8 9
39 第1水源 5未満 5未満 5未満
40 第2水源 ‐ 5未満 5未満
41 第3水源 5未満 5未満 5未満

1リットル当たり5ナノグラム（水質基準値の10分の1）未満は、定量下限値未満です。定量下限値とは、その分析法で正確に定量できる最低濃度のことです。

R6～7は水量の多い井戸を調査しましたが、令和8年度から採水可能な全井戸を調査しています。
なお、運用停止中の井戸は故障などによるものです。
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